ALAPTACIA BUDOWIANA
POMIFSICZENIA WEZLA CIEPINEGO

Ul Powstoricow Wielkopolskich 4
Clechanow

UWAGA:
Pomieszczenie wezla ciepinego powinno speiac
wymagania normy PN/B-02423.

W ramach realizacji prac budowlanych nalezy:
-wyburzyé scianki dziafowe zaznaczone na rysunku;
-Zlikwidowaé istniejqce drzwi do piwnicy lokatorskief
-wybudowqé scianke z gazobetonu gr. 12,0 ecm (zgodhie z rysunkiem);
- zamontowa¢ drzwi do pomieszczenia wezla, ognioodporne, z zamkiem patenfowym,
otwierane na zewngtrz o wym. 90 /200;
-wykana¢ wentylacje nawiewngq, kanat "zetowy" o wym. 0,25x0,20 m lvb DN160.
-wykonaé wentylacje wywiewnq wykorzystyvjqe istyniejqcy kanal wentylacyjny;
-kanaly wentylacyjne nalezy zakoriczy¢ kratkami wentylacyjnymi;
-wybudowac studnig schladzajqeq zelbetowq 2 800, H=1,0 m z zasuwq burzowq oraz wiazem
zeliwnym @600 typu lekki;
- zamontowa¢ kratkig Sciekowq 2110 z rusztem ze stali
nierdzewnej, kratki wigczy¢ do studzienki schladzajcef rurq
PVC-U SDR34 @110 i=2%, :
- zamontowa zlewozmywak stalowy,na doplywie wody
zimnej zamontowac zawdr czerpaln ze zlqezkq do weza +wodomierz z.w DN15+zawér
antyskazeniowy EADN15 (w celv zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniem, zalecany przy
instalocjach stuzqcych do plukania vrzqdzeri),.
- odplyw ze studni schtadzajqcej wigezy¢ do istniejqcego
pionu kanalizacji sanitarnej,
- doprowadszi¢ do ww. zlewozmywaka instalacjg wodly zimnef
rurq stalowq ocynkowangq DN135,
- istniejqcy plaszcz izolagji termicznej nie podlega wymianie z wyjqtkiem miejsca wlaczenia
projektowanej instalacji E
- wykona¢ zmywalng antyposlizgowq posadzke ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej (np. gres,
terakota ) oraz do wysokosci 1,6m wykonaé lamperig w kolorze jasnym lub vlozy¢ plytki ceramiczne,
pozostalq czes¢ scian oraz sufit pomalowac bialq farbq emulsyjng
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Projektowana wentylacja grawitacyjna nawiewna
Kana! "zetowy" o wym. 0.25x 0.20.
Krotka nawie 0,3 m nad posadzk

Sclanka dziatowa do likwidacji

'stniejqce przylgcze siecl cieplownicze] do domontazu

Drzwi do likwidacji

Istniejgea instalacja cieple] wody i cyrkulacji
dolny poziom do calkowitego demontazu
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Wykonaé z rur PVC-U @ 110, spadek i= 2% L | Projéktowane drzwi do pomieszczenia wezig

z zamkiem patentowym, otwierane na zewnqiry

O] ognioodporne, o wym 90,/204

Istniejqcy pion kanalizacji sanitranej DN 110
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