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ADAPTACIA BUPOWILANA
POMIESZCZEMA WEZLA
CHEPINEGO

Ul Powsraricow Wielkopo/skich 9
Crechanow

UWAGA:
Pomieszczenie wezta ciepinego powinno spefniac
wymagania normy PN/B-02423.

W ramach realizacji prac budowlanych nalezy:
-zdemontowac istniejqce instalacje i urzqdzenia w pomieszczeniv wezla ciepinego
-wykonac scianki dziatowe z gazobetony gr. 0,12 m (lokalizacja na rysunku);
~zamontowac drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezla 90/ 200 z zamkiem, otwierane na
zewngqtrz, ognioodporne
-sprawdZzic dziatanie kanaléw wentylacyjnych oraz sporzqdzic protokdt z kontroli
-wykanac wentylacje nawiewnq, kanat "zetowy” o wym. 0,25x0,25 m lub DN200;
-wykonac wentylacje wywiewnq zgodnie z rysunkiem;
-kanaly wentylacyjne nalezy zakoriczy¢ kratkami wentylacyjnymi;
-przebudowac istiejqeq instalacje kanalizacyjnq przebiegajqcq przez pomieszczenie
-wybudowac studnig schiadzajgeq zelbeto wq @ 800, H=1,0 m z zasuwq burzo wq oraz wiaz
Zeliwnym @600 typu lekki, studnig nalezy wiqczy¢ do istiejqcef studni kanalizacyjnej
rurg PVC-U@ 110, i= 2% ; ;i
- Zamontowac kratkig sciekowq @110 z rusztem ze Stali. nierdze wnej, kratki wigezyc do
projektowanej studzienki schiadzajcef rurq PVC-U SDR34 2110 i=2%,
- zamontowac zlewozmywak stalowy,na doplywie wody
zimnej zamontowaé zawdr czerpalny ze zlqczkq do weza +wodomierz z.w DN15+zawdr
antyskazeniowy EADN15 (w celv zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniem, zalecan;
przy instalacjach stuzqcych do plukania urzqazer),
- doprowadzié¢ do ww. zlewozmywaka instalacje wody zimnej rurq stalowq ocynkowang DN1.
- wykonac zmywalnq antyposiizgowq posadzke ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej (np.
gres, terakota ) oraz do wysokosci 1,8m wykonac lamperig w kolorze jasnym (np. bez)lub ulo.
plytki ceramiczne, pozostatq czes¢ scian oraz sufit pomalowac bialq farbg emulsyjng
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